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Chambre de réduction
de pression de Gérignoz
Alt. =972 m.

P. stat. entrée = 30.4 bar
P. stat. sortie = 12.5 bar

rignoz

Chambre de liaison de Gérignoz
entre Chateau-d'Oex et Rougemont
Alt. =962 m.

P. stat. entrée = ~30.3 bar

P. stat. sortie = ~17.0 bar

Eau d'appoint :

Sens Chateau-d'Oex - Rougemont
apres réduction de pression

Sens Rougemont - Gérignoz
vanne manuelle

Appui incendie de Gérignoz par
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Chambre de réduction
de pression Le Pratey

P. stat. entrée = ~22.5 bar
P. stat. sortie = 10.0 bar

Alt. =1040 m. —
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Rougemont :
Vanne manuelle

Station de traitement

/A Vanne motorisée pour

le remplissage du
nouveau réservoir
dans la station de
traitement de Gérignoz
projetée

de Gérignoz projetée
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iE Réservoir projeté
300 m3, T.P. =1"250 m.

Réserve alimentation : 100 m3

Réserve incendie :

200 m3

Projet concernant le préavis : en rouge
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Chambre de rassemblement
inférieur de la Surprise

Alt. =~1163 m.

Débit d'étiage = 2600 I./min.
Débit moyen = 3900 l./min.

Source "Surprise”

Chambre de rassemblement
Les Paccots

Source "Lanche
aux Chevres"




